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ANALITICKO 1ZVJESCE

Analiticki broj: 551-VP

Kupac: KARLOVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo
47 000 KARLOVAC

Vraniczanyeva 6
Objekat: Podruéna $kola, Zagorje
Mjesto uzorkovanja: Podrucna skola, Zagorje

HTRS96(E) = 400978,96
HTRS96(N) = 5005507,39

Tip zahtjeva: Ugovor KLASA: 020-01/21-02/140, URBROJ: 2133/1-03/03-21-03
Vrsta analize: Prema ugovoru

Svrha uzorkovanja: Redovni monitoring vode za ljudsku potrodnju (parametri skupine A)
Porijeklo uzorka: Zona opskrbe Ogulin MreZnica

Uzorkovao i dostavio: ZZJZ Karlovatke Zupanije, Sluzba za zdravstvenu ekologiju, dana 12.04.2021., vrijeme
uzorkovanja 09:10 h

Tip dostave: Uzorkovano prema HRN ISO 5667-5:2011 i HRN EN ISO 19458:2008
Podetak / zavrietak ispitivanja: 12.04.2021./ 16.04.2021.

Konacna ocjena: ODGOVARA
Zaklju&ci su navedeni uz rezultate ispitivanja.

Trosak ispitivanja: ~ Naplata usluga po mjeseénim ratunima.

Voditeljica SluZbe za zdravstvenu ekologiju:
Valentina Tomigi¢ ZabCi¢, mag.nutr.

Dostaviti: / ( o /’
M v G2
1. KARLOVACKA ZUPANIJA :

Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo
n/p Progelnice, Vraniczanyeva 6
47 000 Karlovac

@Fismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ozna&ene su zvjezdicom (*).

3. Zakljudak/ci i konagna ocjena navedeni u ovom analititkom izvjes¢u nisu obuhvaceni podrucjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj: 551-VP

REZULTATI ANALIZE

Dr. Vladka Madeka 48, 47000
Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax:+

www.zjzka.hr

Karlovac
385(0)47 411 292

Laboratorij za kontrolu vode za ljudsku potroSnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum potetka analize: 12.04.2021.

17025-HAA F

A

vLG

Datum zavrietka analize: 13.04.2021.

Fizikalno-kemijski Mijerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji ispravnosti

1.Temperatura %@ *SM 2550 B (22. izd.2012) 25 11 DA
2. Mutnoc¢a NTU *EPA metoda 180.1 4 0,63 DA
3. Boja mg/L PtCo skale | *SM2120C (22. izd. 2012) 20 <l DA
4, Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
5. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
6. Koncentracija vodikovih By 75

; pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 N DA

iona pri 19.8°C
7. Slobodni klor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,5 0,3 DA
8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 380 DA
9. Utro$ak KMnO4 0; mg/l *SM:P-IV-92:1990 5.0 0,8 DA
Datum podetka analize: 13.04.2021. Datum zavrietka analize: 16.04.2021.
MikrobioloSki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat islg'(;j\? ::sti
1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA
2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN I1SO 6222:2000 100 4 DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN IS0 9308-1:2014 0 <1 DA
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA
6. Clostridium perfringens | broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljutku

ZAKLJUCAK: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U SKLADU SU s
maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,

monitoringu i planovima sigurnosti vode za

ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje

obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/2017 i 39/2020).
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Voditelj Laboratorija za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Filip Cindri¢, mag. sanit. ing.
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Analiti¢ki broj: 551-VP
Laboratorij instrumentalne analitike
REZULTATI ANALIZE
Datum podetka analize: 13.04.2021. Datum zavrietka analize: 13.04.2021.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica ispravnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0.020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4.4 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN 1SO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250,0 3.8 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

ZAKLJUCAK: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U SKLADU SU s
maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,

monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nalinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/2017 i 39/2020).

Voditelj Laboratorija instrumentalne analitike:
Drazen Navijali¢, dipl. inZ.

Kraj analititkog izvjesca
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